       MBIO-energiteknik AB

Borrmall fotocellrör

Flytt av fotocell till ovansidan gör att ljusdetekteringen blir säkrare vid t.ex. rotorstopp.
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Det stora hålet borras med 10mm borr Eftersom hålet är nära fallröret så måste borrförlängare användas, brännarhuset är hårt så använd lågt varvtal och ganska hårt tryck vid borrning.

Det lilla hålet strax nedanför kan borras med 4,2 om röret skall fästas i locket med t ex blindnit.
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