       MBIO-energiteknik AB

Rengöring rotorkanal

Det kan komma ner sintrat material vid rotoraxeln, risken ökar vid pellets som sintrar mycket eller om hålet till sintringskoppen sätts igen. Det kan också vara att sintringskoppen inte tömts helt enkelt. Vid ett sådant fall måste rotorn demonteras och sedan dammsuges skräpet via hålet där rotorn satt och det rektangulära hålet i isolerplattan för tilluften. Rotorn monteras tillbaka med ett avstånd på ca 2mm ifrån rosterplattan.
Kedjan bör inte smörjas eftersom dammet då fastnar vilket sliter ännu mer.
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Sug rent kanalen med dammsugare

Lossa rotorn
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Gör rent hålen i rotorvingarna
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Sug rent i rotorhålet

Drag åt med ca 2mm mellanrum enligt bild
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