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Arbete i styrskåp får endast utföras av elkunnig personal.

Fotocelljustering

Fotocellen eller fotomotståndet som det egentligen heter ska endast indikera ljus när det brinner. Vid fel på fotomotstånd eller dess justering kan det resultera i att bränsle matas i trots att det inte brinner, det fyller då pellets hela vägen upp till kvarn och stoppar denna. Om det funnits låga vid detta tillfälle så brinner pelletsen upp och den faller ner efterhand vilket gör att det kan upplevas som om att felet sitter i kvarnen eftersom den pelletsen inte faller ner.

Känsligheten på fotocellen kan behöva justeras om lågan detekteras för tidigt (innan det börjat brinna).
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Vrid den lilla plastskruven ca 5 minuter moturs. Mer ska inte behövas, slocknar inte indikeringen efter detta så är förmodligen fotocellen trasig.
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